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Nr. Haltung Ort StralRe Lange Gesamt  Datum

1 s1-s2 0,29 m 0,29 m 2016.08.10

0,29 m 0,29 m
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PROJEKTNAME: ERSTELLT: KATALOGNAME:
Zrkt 2016.08.10 DWA M149
AUFTRAGGEBER: PROJEKTLEITER: AUFTRAGNEHMER:
ZRKT ZRKT

4 Vorkommnisse ohne Schéden

ES WURDEN KEINE MANGEL FESTGESTELLT.

3 Bauliche Méngel oder Vorkommnisse, welche fur die Dichtigkeit, Hydraulik oder Rohrstatik
einen unbedeutenden Einfluss haben: z.B. breite Rohrfugen, schlecht verputzte Einldufe,
leichte Deformation bei Kunststoffrohren, leichte Auswaschungen etc.

SANIERUNGEN SIND LANGFRISTIG ERFORDERLICH.

2 Bauliche Mangel, welche die Statik, Hydraulik oder Dichtigkeit beeintrachtigen: z.B. offene
Rohrfugen, nicht verputzte Einlaufe, Risse, leichte Abflusshindernisse wie Verkalkungen,
vorstehende Einlaufe, leichte Rohrwandbeschadigungen, einzelne Wurzeleinwiichse.

MITTELFRISTIG ERFORDERLICHE SANIERUNGEN, DIE INNERHALB DER
NACHSTEN 3 BIS 5 JAHRE DURCHZUFUHREN SIND.

1 Bauliche Schéaden, bei welchen die statische Sicherheit, Hydraulik oder Dichtigkeit nicht mehr
gewahrleistet ist: z.B. Rohrbriiche axial/radial, Rohrdeformationen, visuell sichtbare
Wasserein- und austritte, Locher in der Rohrwand, stark vorstehende Einlédufe.

DRINGEND ERFORDERLICHE SANIERUNGEN, DIE INNERHALB DER
NACHSTEN 1 BIS 2 JAHRE DURCHZUFUHREN SIND. EVENTUELL SIND
SOFORTMASSNAHMEN ERFORDERLICH.

0 Der Kanal ist bereits oder demnéachst nicht mehr durchgéngig: z.B. Rohr eingestirzt, totale
Verwurzelung oder andere Abflusshindernisse. Der Kanal verliert das Wasser oder es
besteht die Gefahr von Ruckstau in Keller etc.

DRINGEND UND KURZFRISTIG AUSZUFUHRENDE SANIERUNGEN. ALS
SOFORTMASSNAHME IST DIE DURCHFUHRUNG VON PROVISORISCHEN
LOKALEN REPARATUREN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG ANGEBRACHT.
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GEHA-TECH VISI-CO
GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG -
Vertrieb und Service fir ROHR- UND KANALTECHNIK v Der Mietpark im ZENTRUM
Haltungsprotokoll e
HALTUNGSNAME: HALTUNGSNUMMER: KATALOGNAME:
s1-s2 1 DWA M149
AUFTRAGGEBER: PROJEKTLEITER: AUFTRAGNEHMER:
ZRKT ZRKT
ANFANGSKNOTENBEZEICHNUNG: ENDKNOTENBEZEICHNUNG:
s1 s2
GEMEINDE: STRASSENNAME:
ORTLICHE LAGE: UNTERSUCHUNGSRICHTUNG: HALTUNGSLANGE:
Von s1 bis s2 0,29 m
DATUM DER UNTERSUCHUNG: INSPEKTIONSZWECK (GRUND):
2016.08.10
NIEDERSCHLAG: WERKSTOFF DER ROHRLEITUNG:
INSPEKTIONSVERFAHREN: DURCHMESSER ODER PROFILHOHE:
0
REINIGUNG: QUERSCHNITTSFORM:
ALLGEMEINE ANMERKUNGEN:
1:10 POSITION SK CODE BEOBACHTUNG VIDEOPOS. FOTO
s1
_ 0,96 m BABCB Rissbildung: klaffender Riss am Rohrumfang, 0.1 mm breit, bei 7 00:00:20 0000, 0001
Uhr
125m BBCB Ablagerungen: grobes Material, 1 % der Héhe der Rohrleitung, bei 00:01:07 0002

— 3 Uhr
s2 1,25 m AECF Rohrprofilwechsel: Oval, 1 mm hoch, 0 mm breit 00:01:37 0003, 0004
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GEHA-TECH
GmbH & Co. KG

Vertrieb und Service fir ROHR- UND KANALTECHNIK

Haltungsprotokoll

m VISI-CO
GmbH & Co. KG -

N\ v g DerMictparkim ZENTRUM

HALTUNGSNAME: HALTUNGSNUMMER: KATALOGNAME:
s1-s2 1 DWA M149
AUFTRAGGEBER: PROJEKTLEITER: AUFTRAGNEHMER
ZRKT ZRKT

{ZRK T Fotodatei s1-s2_0000.bmp

d§536 Lunen

Plerasand Kirzel: BABCB

Meterzahler: 0,96 m

139 mbar
2816-88=-10
B, 96 m

[

7 RKT) ;
44536 Linen|
" Pierbusch4

136 mbar
2816-088-10

B, 76 m

139 mbar
2816-08=-10

1,25 m

Text:

Fotodatei
Kirzel:
Meterzahler:

Text:

Fotodatei
Kirzel:
Meterzahler:

Text:

Rissbildung: klaffender Riss am Rohrumfang,
0.1 mm breit, bei 7 Uhr

s1-s2_0001.bmp
BABCB
0,96 m

Rissbildung: klaffender Riss am Rohrumfang,
0.1 mm breit, bei 7 Uhr

s1-s2_0002.bmp
BBCB
1,25 m

Ablagerungen: grobes Material, 1 % der H6he
der Rohrleitung, bei 3 Uhr
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GEHA-TECH m VISI-CO
GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG -

Vertrieb und Service fiir ROHR- UND KANALTECHNIK v Der Mietpark im ZENTRUM
Haltungsprotokoll e

HALTUNGSNAME: HALTUNGSNUMMER: KATALOGNAME:
s1-s2 1 DWA M149
AUFTRAGGEBER: PROJEKTLEITER: AUFTRAGNEHMER:
ZRKT ZRKT
ZRKT - Fotodatei s1-s2_0003.bmp
dgﬁ?ﬁ L“Enen
U Kirzel: AECF
Meterzahler: 1,25 m
Text: Rohrprofilwechsel: Oval, 1 mm hoch, 0 mm breit
2016=08=10
1, 25 m|
ZRKT - Fotodatei s1-s2_0004.bmp
dgﬁjﬁ LEI'IE[‘I
e Kiirzel: AECF
Meterzahler: 1,25 m
Text: Rohrprofilwechsel: Oval, 1 mm hoch, 0 mm breit

2016-88-10
1, 25 m
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